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existujice NN vedenie

Kablovy privod AYKY - J 4x25 mm2

SPP2

Poznamka

NN pripojka bude realizovanad odbofenim od hlavného vzdu$ného vedenia
kablom AYKY-J 4x25 mm2 do poistkovej skrine SPP2 pre jedného
odberatel'a, osadenej na existujicom podpernom bode na hranici parcely €.
24:0/351 k.0. Hviezdoslavov. Vyzbroj SPP2 skrine budd tvorit' nové poistky
hodnoty 3x25A. Z SPP2 skrine bude vedeny kabel AYKY-J 4x16 mm2
zemou k ocelového pozinkovaného stipu 6 m verejného osvetlenia.
Prepojenie medzi jednotlivimi ocelovymi st{pmi bude vedeny kablom
AYKY-J 4x16 mm2.
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SCHEMA SPP NN PRIPOJKY VAPOL
F Nad plazou 25
VEREJNEHO OSVETLENIA phecpazouzs

SPP PRIPOJKA VEREJNEHO OSVETLENIA

Cislo revizie

0

Cislo vykresu

1




