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PROTOKOL O SKUSKACH VZORKY ¢&. 50205

Nazov a adresa laboratoéria:

Nazov a adresa zakaznika:

Datum odberu / prevzatia vzorky / vykonu skusky:

Miesto odberu:
Predmet skusok:
Vzorku odobral:
Odber:

Tabulka vysledkov skuSok:

Zapadoslovenska vodarenska spolo¢nost a.s.

Utvar chemicko-technologickej a laboratérnej ginnosti
Kradanska cesta 1233, 929 01 Dunajska Streda

Pracovisko:

Obecny urad Hviezdoslavov
¢. 8, 93041 Hviezdoslavov

Hviezdoslavov, ul. EZa Vlkolinského

pitna voda

Akreditovany

26.07.2022 / 25.07.2022 / 25.07.2022 - 29.07.2022

Ukazovatel’ Metdda stanovenia Vysledok Neistota Merna Ozn.
k=2 jednotka skusky
Escherichia coli STN EN ISO 9308-1 0 KT1/10 cm3 A
Koliformné baktérie STN EN ISO 9308-1 KT31/10 cm3 A
Enterokoky STN EN ISO 7899-2 0 KTJ/10 cm3 A
Kultivovatel'né mikroorganizmy pri 36°C | STN EN ISO 6222 94 KTJ/1 cm3 A
Kultivovatel'né mikroorganizmy pri 22°C | STN EN ISO 6222 4 KTJ/1 cm3 A
Amdnne iony STN ISO 7150-1 <0,050 mg/dm?3 A
Dusitany STN EN 26777 <0,020 mg/dm3 A
Dusi¢nany STN ISO 7890-3 23,0 mg/dm3 A

Vzorka vody v ¢ase odberu vyhovovala v sledovanych ukazovateloch Vyhlaske MZ SR €. 247/2017 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontroly kvality pitnej vody, programe monitorovania a manaZmente rizik pri

zasobovani pitnou vodou.
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